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1 Material 

Aço carbono ressulfurado, conforme NBR 6006.

2 Acabamento 

Galvanizado eletroliticamente.

3 Tolerância 

± 0,1 mm. 

4 Torque 

O parafuso deverá suportar o torque de 10 

5 Inspeção de Recebimento

Serão realizados verificação visual, dimensional, ensaio de torque e análise das características 
químicas do material, através do certificado do fornecedor do aço, que deverá acompanhar o
material, podendo se necessário, exigir

6 Amostragem 

Aceitação e rejeição de acordo com o Plano de Amostragem Simples Normal, Nível especial
Inspeção S3, NQA 1,5 da NBR 5426.
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Aço carbono ressulfurado, conforme NBR 6006. 

Galvanizado eletroliticamente. 

so deverá suportar o torque de 10 N.m, aplicado com chave específica 

Inspeção de Recebimento  

Serão realizados verificação visual, dimensional, ensaio de torque e análise das características 
químicas do material, através do certificado do fornecedor do aço, que deverá acompanhar o
material, podendo se necessário, exigir-se a analise química do material. 

Aceitação e rejeição de acordo com o Plano de Amostragem Simples Normal, Nível especial
Inspeção S3, NQA 1,5 da NBR 5426. 
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aplicado com chave específica para seu uso. 

Serão realizados verificação visual, dimensional, ensaio de torque e análise das características 
químicas do material, através do certificado do fornecedor do aço, que deverá acompanhar o 

 

Aceitação e rejeição de acordo com o Plano de Amostragem Simples Normal, Nível especial de 


