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NOTA: Tipo: gG (temporizado). 

1 Material 

1.1 Corpo 

Cerâmico. 

1.2 Faca 

Cobre prateado. 

2 Norma técnica aplicável 

NBR 11841. 

3 Dados complementares 

a) Para  os itens 8 e 9 a faca terá rasgo lateral; 

b) Capacidade de interrupção: 100 kA; 

c) Tensão nominal: 500 VCA; 
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d) Desenho de caráter ilustrativo. 

4 Identificação 

Deverão ser indicadas na parte frontal do fusível, de forma legível e indelével, no mínimo as 
seguintes informações: 

a) Nome do fabricante; 

b) Corrente nominal; 

c) Tensão nominal. 

 

 

 

 

 

 


